
単位：[mg/L]

富貴ヶ丘浄水場 赤目浄水場 長瀬浄水場

原水 原水 浄水 原水 原水

令和2年8月4日 < 0.000005 < 0.000005 - - -

令和3年8月17日 < 0.000005 < 0.000005 - < 0.000005 < 0.000005

令和4年8月18日 < 0.000005 0.000007 - < 0.000005 < 0.000005

令和4年9月2日 - - < 0.000005 - -

令和5年8月2日 < 0.000005 < 0.000005 - < 0.000005 < 0.000005

< 0.000005：検査結果が定量下限値である、0.000005 mg/L未満であることを表す。

大屋戸浄水場
検　　　 査　　　 項　　　 目 暫定目標値 採水日

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

[mg/L] 0.00005 mg/L以下


