
 
 
 

仕様書 

 
（番 号） 

令和７年度（   ）第 公処薬５ 号 

 
（件 名） 

中央浄化センターポリ硫酸第二鉄単価契約 
 

（場 所） 

     名張市 蔵持町里 地内 
   

（履行期間） 
     令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 
 
 

（金 額） 

 
品  名 単 価(円/１０kg) 予定数量（１０kg） 金  額（円） 摘 要 

ポリ硫酸第二鉄  １５，０００   

消費税相当額     

合 計    
 

 



汚水処理施設 汚泥性状調整用無機凝集剤 

 
1）品名 
 ポリ硫酸第二鉄 

 
2）品質 
   

   基礎的性状  
外観 赤褐色の液体 
比重（２０℃） １．４５以上 
pH ２．０以上 
全鉄（T-Fe） １１．０％以上 

 
3) 予定使用量 
約１５０，０００㎏ 

 
4) 納入期間 
 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
 
5) 納入場所 
 名張市中央浄化センター 

名張市蔵持町里２８３５―５ 
 
6）納入条件    

発注者の指定する日時に指定数量をタンクローリで納入すること。 
１回の発注につき、数量は約８，０００㎏の予定である。また納入時には、品

質証明書等を提出すること。 
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