
特定負荷分電盤ー蓄電池盤

連系ユニット盤（P.BOX上取付）

露出配管

※表記

架空配線

P.BOX 200□x150H(SUS-WP)（下部取付）

(H=3100)100φx2

蓄電池盤

(H=4400)

P.BOX 400□x300H(SUS-WP)

貫通穴ｺｰｷﾝｸﾞとする

3方ｺｰｷﾝｸﾞ
貫通穴ｺｰｷﾝｸﾞとする

平時

災害時

特定負荷

受変電設備

通常負荷
商用電力

※太陽光発電は全て施設で消費する

(屋内運動場)

(校舎棟内)

受変電設備

通常負荷
商用電力

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池

(屋内運動場)

系統解列用MC
「開」

太陽電池モジュール

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池

系統解列用MC
「閉」

太陽電池モジュール

太陽光発電設備等システム構成図（参考）

蓄電ｼｽﾃﾑ

蓄電ｼｽﾃﾑ

ﾎﾟｰﾙ（8m)基礎共

図面
工番 図面No．検図 設計 作成年月日名称

名張市都市整備部営繕住宅室
美旗小学校工事

縮尺太陽光発電設備整備工事名称

配置図

E-04
※棟・ケラバ部及び構造の異なる建物への配管はビニル被覆金属可とう電線管（防水）を使用すること。
※ケーブルラック支持金物、陸屋根部コンクリート製ブロック（ゴム板敷）＠２ｍ以内
※配管支持材等の支持材はSUS製品とする。
※高さ表記は参考値とする。
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蓄電池盤ー高圧盤 亜鉛メッキ鋼より線１種 22sqKPEV-S 1.25sq-2Cx2 架空

P.BOX 500□x500H(SUS-WP)

蓄電池盤ー高圧盤KPEV-S 1.25sq-2Cx2

特定負荷分電盤ー蓄電池盤 (H=4400)GP-70600V EM-CET 60sq

既設電灯分電盤

既設ｹｰﾌﾞﾙと新設ｹｰﾌﾞﾙを切替

貫通100φx2

600V EM-CET 38sq GP-54x2

接続箱ー蓄電池盤
接続箱C種接地EM-IE 5.5sq

接続箱ー蓄電池盤
接続箱C種接地EM-IE 5.5sq

600V EM-CED 22sq

600V EM-CED 22sq

特定負荷分電盤ー蓄電池盤
特定負荷分電盤ー蓄電池盤600V EM-CET 60sq

600V EM-CET 38sq
GP-70
GP-54x2

(H=4400)

(H=4400)GP-28

EM-IE 5.5sq
専用ケ－ブル(配管共)

モ
ジ
ュ
ー
ル

88枚
設
置
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P.BOX 500□x500H(SUS-WP)

P.BOX 500□x500H(SUS-WP)

特定負荷（一部）

GP-28

GP-28


